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Dans l'ensemble de la province, on nous a signalé plusieurs incidents ou des câbles, des 

canalisations et boites installés, dans un lieu ouvert ou fermé, sur ou en dessous des panneaux de 

la toiture en tôles ondulées métalliques ont été endommagés. Des situations semblables se sont 

également produites dans d'autres juridictions. 

 

Ces dommages sont survenus lorsque les vis utilisées pour fixer l'isolant aux panneaux ont pénétrés les 

câbles, les canalisations et boites. Ces incidents ont survenu durant Ia construction ainsi que durant la 

réparation des installations existantes.  

 

L'article 2-200 du Code canadien de l'électricité qui exige que « l'appareillage électrique doit être installé 

et protégé de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de 

l'appareillage électrique contre tout dommage mécanique ou autre ». 

 

Les exigences de l'article 2-200 du Code doivent être rencontrées en installant et soutenant les câbles, 

canalisations et boites de façon à ce que leurs surfaces externes se situent à au moins 38 mm  

(ou 1,5 po) de Ia partie inférieure des panneaux de la toiture. 
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